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Vazeny zakaznici prosim pozorné piectéte tento navod a dbejte na bezpecnostni pokyny!
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Chlazeni

Vazeny zakazniku,

Koupi vyrobku firmy UFO Infrared jste ziskal usporné a vysoce aginné topeni, tim vyznamnou mérou
sniZzujete spotiebu elektrické energie a prispivate k ochrané Zivotniho prostiedi.

Na co musite dbat:

Toto zafizeni nepracuje na principu konvekéniho tepla, nybrz se jedna o vysokoteplotni salavy element o
vinove délce blizké viditelnemu spektru. Diky tomu principu projde tepelné zareni vzduchem témér beze
ztrat, vzduch neohfiva, ale plisobi pifimo na lidi a objekty. Tyto jsou ohfivany pfimo, cilen& a IHNED beze
ztrat nebo nutnosti piedehievu.

Pro spravnou funkci doporuZujeme dodrzet pokyny k instalaci a pouZivani infrazarice Ufoinfrared.

Pred prvnim uvedenim do provozu:

Preététe si dikladn& ndvod k pouZiti a bezpeénostni pokyny.

Prekontrolujte, zda hodnota napajeciho napéti na typovém stitku (na zadni strané) odpovida skuteénému
napé&ti v siti.

Uvedeni do provozu:

Pripevnéte zafizeni pomodi pfiloZzenych tchytd podle montazniho navodu.

Pripojte zafizeni k elektrické siti.

Technické parametry zafizeni:
UFO CLASSIC

PRIKON ROZMER HMOTNOST
MODEL W) (cm) (ar)
UFO - C/f14 1400 9X19X74 3660
UFO - C/18 1800 OX19X86 4230
UFOD - Cf22 2200 9X19X86 4230
UFOD - Cf26 2600 9xX19x108 5000
UFO - Cf30 3000 9x19xX108 5000
UFO - C/UK 1800~3000 9x19x112 5000
230 V+10, 50Hz
UFO LINE
PRIKON ROZMER HMOTMNOST
MODEL (W) (cm) (ar)
UFO - L/ 12 1200 9X19X74 3700
UFO - L/ 18 1800 9X19X86 4000
UFQ - L/ 23 2300 9xX19X56 4000
UFO - L/ 30 3000 9xX19xX108 5000
230 V=10, 50Hz
UFO STAR
PRIKON ROZMER HMOTNOST
MODEL W) (cm) (ar)
UFO - S/ 18 1800 9X19X86 4000
UFO - S/ 23 2300 9X19X86 4000
UFO- S/ 30 3000 9¥19X108 5000
230 V=10, 50Hz
UFO CLASSIC / LINE DALKOVY OVLADAC
PRIKON ROZMER HMOTNOST
MODEL W) (cm) (ar)
UFO - UK/C 1800 ~ 3000 Ox19x112 5200
UFO - UK/L 1800 ~ 3000 Ox19x112 5200
230 V+10, 50Hz
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UFO Classic / Line Dalkovy Oviladac

Vsechny funkce miizete ovladat s pomoci LCD (Likid Kristal Display) dalkového ovlada&e. Zafizeni miizete
ovladat také pomoci tlacitek, ktera jsou piimo na télesu zabudovana.

Funce dalkového ovladace:
1) On/Off (Zapnout/Vypnout)
Pomoci tlacitka mizZete zapnout nebo vypnout zafizeni
+ -
2) ~/* (Piepinani, Nahoru/Dold)
Vybér nastaveni programi.
3) Clock ( Hodiny)
Nastaveni hodin.
4) Timer On (Zapnuti Easovace)
Zapne zafizeni v nastaveném case.
5) Timer Off (Vypnuti ¢asovace)
Vypne zafizeni v nastaveném &ase.
6) Sleep (Cekani)
Zafizeni prejde do rezimu ¢ekani.
7) Everyday(Kazdy den)
Tato funkce zapina zafi¢ kazdy den ve stejném &ase jak je nastaven.
8) Cancel
Pomoci této funkce miZete zrugit viechna nastaveni.
9) LCD (Likid Kristal Ekran)
Informuje o viech funkcich, které jsou jiZ nastaveni.

*  PouZivejte 2 ks AAA/Alkaline tuZkové baterii

Cisténi a péce:

Pred cisténim odpojte zafizeni z elektricke sité.

PouZivejte jemnou navlhéenou textilii.

NepouZiveijte piskové nebo abrazivni prostiedky.

Nikdy neumyvejte zafizeni a pfivodni kabely pod tekouci vodou nebo ponofenim do vody.

Bezpecnosti pokyny:
. Pred pouZitim zafizeni prekontrolujte zda je v uplném pofadku.
. Zafizeni je nutno instalovat a umistit tak, aby bylo umoZnéno volné
salani doprostoru (nezakryvat jinymi pirekazkami).
. Téleso nesmite instalovat do blizkosti vany, sprchy nebo bazénu.
. Zafizeni |ze pripojit pouze na stiidavy proud o napéti 230V.

« Téleso nesmi byt ponofeno do vody.

« Pred cisténim odpojit ze sité.

* Na téleso neodkladejte Zadné predméty. POZOR: jinak hrozi nebezpeci prehrati!

« V kazdém okamziku musi existovat moZnost vypnuti télesa b&hem provozu pomoci vypinage nebo
termostatu.

» V pfipadé& pifimeého napojeni pouzijte zasuvku pro spotiebice.

« Minimalni vzdalenost od ostatnich predméti v piedni éasti ¢ini 50cm, na bocich 50cm a v horni ¢asti
20cm.

« Déti nedokazou nikdy spravné rozpoznat nebezpedi, které jim hrozi pfi manipulaci s elektrickymi
spotiebi&i, proto nikdy nenechavejte déti bez dozoru v blizkosti elektrickych spotiebiéd. U malych
déti umistéte topna télesa tak, aby byla mimo jejich dosah.

« Neprovadéjte opravy zafizeni sami, je nutno jej dat do opravy smluvnim servisnim mistdm,
jejichz aktualni seznam ziskate u svého prodejce.
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Prodej, montaz a servis klimatizaci
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Montazni pokyny:

Popis jednotlivych dild:
1) Termostat
2) Topny element
3) Boéni kryt
4) Ochranna miizka
5) Montazni uchyty
6) Napajeci kabel

Montaz na sténu a na strop:
V kazdem baleni jsou dodavany 4 uchytky pro montaz.
1) Zasroubujte dvé montazni tchytky s pomoci M5 Sroubu na podlozky

na zadni strané zafizeni,

2) Zbylé dvé lGchytky namontujte na st&nu nebo na strop ve vysce
1,8-2.00 m.Zafizeni musi byt ve vodorovné poloze a mezi sténou a

zafizenim musi zlstat min. 115mm mista.

Montazni navod stojanu:
Popis jednotlivych dild:
1) Stiredowvy dil
2) Podpérné nohy
3) Noha stojanu
4) Utahovaci hlavice
5) Teleskopicka tyé
6) Upina ci hlavice
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